ANLEITUNG Eesade
ISO-Rohr-Fitting Anweisung fiir Montage und Demontage L/

MONTAGE DEMONTAGE

Rohrschneidezange Nr. 6050

[:> R B Abziehschalen Nr. 6010

Stiitzouchse Nr. 6031 <j
fur Drucklos- und Unterdruckleitungen
Rohrfraser Nr. 6000 Achtung, Rohr nicht anschragen

Klemmring Nr. 6932 fiir PE-Rohre nach EN 12201-2
Klemmring Nr. 6931 flir PVC-Rohre
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Schmiermittel (siehe M 7/2) anfeuchten
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DRUCKPRUFUNG an fertig verlegter Leitung und freigelegten unver-
fUllten Verbindungen MONTAGE
max. Anzugsmoment beim Aufdichten nach den Regeln des Handwerks:
" %" 1" 19" 19" 2"
20 Nm 25 Nm 40 Nm 42 Nm 42 Nm 45 Nm
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Sémtliche Abbildungen, technischen Daten, MaBe (alle MaBe in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten. Ausg. 02.2017




